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o SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr 323z /2018/LBS e
AB 611 Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji "Star-Wik" Spétka zo.o. 83-200 Starogard Gdanski ul.Lubichowska 128
W SEKRETARIAT "STAR-WIK" _
Data pobrania probki:  2018-04-11 Przedmiot badania:  prébka wody do spozycia | Woivneto dnia 1.3 KW, 2018 |
Data_dostarczenia_probki: 2018-04-11 . : | " s pd YT M
i Stan prébki: prawidiowy NIP: 5920202957 i s Q \ |
Data rozpoczecia badania:  2018-04-11 | L.dz »Nm%b\ .................... |
Numer_protokotu: 133/L/18/z Cel badania: wewnetrzna kontrola jakosci wody PESEL:
Kod_prébki: 133/HR/z Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski
Miejsce_poboru:  punkt kontroli wody podawanej do sieci Stacja Uzdatniania Wody "Wierzyca" Starogard Gdariski ul.Jagietty
Data_zakoriczenia_badania: 2018-04-14 Metoda poboru: Instrukcja Robocza WSSE -IR_HK_12_01
Parametr Metoda oznaczenia ' Jednostka Wynik Niepewno$é(n)/ |Temp. pom. (C)|Wartose parametryczna’|
,w _ przedziat ufnosci m
m Metno$é T — ] A|[enensorozr-200609 | NTU 0,12 003 [t 1
M Barwa A | PB_LS_02 edycja4z 16.01.2012 mg P 44 0.4 R
J._ A PB_LS_04 edycja 4 z 24.02.2017 = 7.5 0,3 6,5-9,5
| Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa 2) A | PN-EN27888:1999 uS/cm 541 ﬂ 27 21,4 2500
! !
| Zapach N | PB_LS_O7edycja 1223.05.2013 4 | brak zapachu B i
NT Smak N | PB_LS_O7edycja 1223.05.2013 = akceptowalny 2 &
. Liczba bakterii grupy coli/100ml A | PN-ENISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk 0 2 0
[ Liczba Escherichia coli/100ml A | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk 0 R 0
| Ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C po 72h/1ml A | PN-ENISO 6222:2004 jtk ] 1 <0:;7> bez nieprawidtowych zmian
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A~ badanie akredytowane przcz PCA = TN e e =0 s e T
#) - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
|, <" — wartos¢ ponizej oznaczalnosci metody i ; h . ] ,
n — niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla poziomu ufnosci okolo P=95% ze wsp k= wylacznie etapu analitycznego)
2) - korekta za pomoc urzadzenia do ji wplywu v (25 °C)
N - badanie nicakredytowane
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1.Bez pisemne;j zgody P >j Stacji ide mi jw ic Gdanskim wynik badania nie moze by¢ powiclany inaczej jak tylko w calosci
2 Wyniki badania odnosz3 si¢ wylacznic do badanych probek.
B Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania. F_064 Edycja 3




