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ODDZIAL LABORATORYJNY Laboratorium Badari Srodowiskowych
Oddzial Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objetym akredytacja Nr AB 611

ABB11 1 Zieceniodawca:  Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji "Star-Wik" Sp.zo.0. 83-200 Starogard Gdariski ul. Lubichowska 128

2. Data pobrania prébki: 2020-05-12 8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia 13. Stwierdzenie zgodnosci: O

9.Stan prébki w chwili

SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr 238z /2020/LBS

&
N

178

EKRETARIAT

£

a"..lvl[ll'
w...bx.s:x "

3.Data_dostarczenia_prébki: 2020-05-12 przyjgcia: prawidiowy 14Zasada podejmowania decyzjic el
4. Numer_protokotu: 165/L/20/z 10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jakosci wody
5. Kod_prébki: 165/HR/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski 15.Metoda poboru: Instrukcja Robocza WSSE -IR_HK_12_01

6. Miejsce_poboru: punkt zgodnosci Hydrofornia Osiedlowa "Lapiszewo" Starogard Gdariski ul. Skarszewska uzzww Starogard Gdariski
7.Data rozpoczecia badania: 2020-05-12 12. Data_zakoriczenia_ badania: 2020-05-15
Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1

Parametr Metoda oznaczenia Jednostka Wynik Niepewno$&(n)/ | Temp. pom. Wartos¢ Stwierdzenie g
przedziat ufnosci (©) parametryczna* zgodnosci **
Megtno$é A | PN-ENISO 7027-1:2016:09 NTU 0,14 0,04 1
Barwa A | PB_LS_02 edycja4 z16.01.2012 mg Pt/l <2,0 - -
pH A | PB_LS_04 edycja 4 z24.02.2017 - 7,6 03 6,5-95
Przewodnos$¢ elektryczna wiasciwa 2) A | PN-EN 27888:1999 uS/cm 532 27 20,2 2500
Liczba bakterii grupy coli/100ml A | PN-ENISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk 0 - 0
Liczba Escherichia coli/100ml A | PN-ENISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk 0 - 0
Ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C po 72h/1ml A | PN-EN ISO 6222:2004 jtk 5 <3:;10> bez nieprawidtowych zmian

/A — badanie akredytowane przez PCA

*) - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
1, <" — warto$¢ poniZej oznaczalnoéci metody

n - niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla poziomu ufnosci okolo P=95% ze wspdlczynnikiem rozszerzenia k=2

2) - korekta za pomocg ia do wplywu 25°C)
N - badanie nicakredytowane
N* - badanie P d: metoda ang, jednak wynik vk poza zakres ak
** - organ oceniajacy wyniki moze inng podes ia decyzji
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1.Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sani icznej w S e Gdariskim wynik badania nie moze byé powiclany inaczej jak tylko w calosci F_064 Edycja 5
2.Wyniki badania odnosz3 si¢ wylacznie do badanych probek!
B.Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od daty of ia sprawozdania.




1.Zleceniodawca:

2. Data pobrania prébki:
3.Data_dostarczenia_prébki:

4. Numer_protokotu:

5. Kod_prébki:

6. Miejsce_poboru:

7.Data rozpoczecia badania:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji "Star-Wik" Sp.zo.0. 83-200 Starogard Gdariski ul. Lubichowska 128

2020-05-12
2020-05-12

165/L/20/z
165/HR/z

8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia

9.Stan prébki w chwili

przyjecia: prawidtowy
10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jakosci wody
11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski

punkt zgodnosci Hydrofornia Osiedlowa "tapiszewo" Starogard Gdariski ul. Skarszewska uzzww Starogard Gdariski

2020-05-12

12. Data_zakoriczenia_ badania: 2020-05-15

13. Stwierdzenie zgodnosci: O
14.Zasada podejmowania decyzji:
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15.Metoda poboru: Instrukcja Robocza WSSE -IR_HK_12_01

Dane pozyskane od klienta, pozycjanr: 1

Parametr Metoda oznaczenia Jednostka|  Wynik Niepewnosé(n)/ | Temp. pom. Wartobe Stwierdzenie
przedziat ufnosci (€) parametryczna zgodnosci **
Zapach 4) N | PB_LS 07edycja 1z23.05.2013 - brak zapachu - -
Smak 4) N | PB_LS 07edycja 1 z23.05.2013 - akceptowalny - -
— badanic akredytowane przez PCA
VlinwngggiszgﬂgirNEqE.ﬁ ~e-?t§.ﬂﬁwb§t§!§=ﬁ.gﬂonﬁrv§r& 1*
p<" — warto¢ ponizej oznaczalnosci metody
R — nicpewnos¢ rozszerzona obliczona dla poziomu ufnoéci okolo P=95% ze wspdlczynnikiem rozszerzenia k=2
2) - korekta za pomocg ia do k ji wplywu 25°C)
N — badanic nicakredytowane
3) norma wycofana bez zastapienia
t)metoda nicakredytowana, dla ktérej nie spelnione $3 wymagania normy PN-EN ISO 17025:2018-02
N* - badanie metodg akredy JE%eﬂlﬂnE!«ggﬂ%gﬁ
** - organ iajacy wyniki moze Hﬁ:ﬁmnm_m ...4.., ania decyzji r IR ¢ S s )
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1.Bez pi 2j zgody Powi: :j Stacji Sanit idemiologicznej w St rdzi ?EE!«EE;&ERS&E!WF&E.‘EQE!&%& F_064 Edycja 5
2.Wyniki badania odnosz3 si¢ wylacznie do badanych probek.
8.Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania




