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Sprawozdanie z badari nr 2023/000326 z dnia 21.02.2023

b
;

Prébka og. nr 2023/601241 2022/001668
Cbiekt badany woda podawana do sieci
Punkt pohoru  Zlecenia Klient
Kanalizacji Sp. z o.0.
SUW "Potudnie” - Starogard Gdariski ul. Lubichowska 128
Probobiorca  Laboratorium - Tomaszewicz J. 83-200 Starogard Gdarnski
Data poboru  7.02.2023 Data dostarczenia 7.02.2023

Stan probki dobry

Zlecenie nr 2023/00246 z dnia 3.02.2023
zlecenie 1.dz.02312/01/2023

Sprawozdanie zawiera wyniki badan akredytowanych {zakres akredytacii Nr AB 218) - oznakowane t nigakredytowanych - oznakowane O

Lp.| Nazwa parametry | Metoda badawcza | J.m. [Wynik badania] Niepewno$¢™) | NDZ *) [Uwagi
Probka nr 2623/005208 Bakteriologia 1MP(1} Termin badar 7.02.2023 - 10.02.2023
Pobor probki ' ) T |PNLEN IS0 194582007 2wy il
5.4.4.4.2, 445 4.4.6
1] Ogdlna ficzba mikroorganizméw w 22+/-2 | BN-EN IS0 6222:2004 itk 2 mi ! 2f<1;6> i i
deg C po 72h
2| Bakterie grupy coli PN-EN IS0 9308-1:2014 1Lk 100 mi I 0] ] 0]
A2+81:2017-04
2| Escherichia coli | Pr-EN 150 9308-1:2014 JLk. /706 mi ] 0 I g
S12+A7:2017-04
4 | Enterokoki (paciorkowce kalowe) FPNEN 150 7899-2: 2004 .tk /100 mi I 0 | 0]
Autoryzowalia) Wrébef Jadwiga - Koom'@tor PAB
Probka nr 2023/005209 Zapach na zimno Termin badan 7.02.2023 - 7.02.2023
Pobér prébki PN-ISO 5667-5:2077-10 i
1| Zapach GOW/PLIPE-44 w. 7 2 2012023 | - | niewyczuwalny | 0]
Autoryzowala) Zofé Aleksandra - Koordynator PAFCH
Frobka nr 2023/005210 Srak Termin badart 7.02.2023 - 9.62.2023
Pobor probki PN-ISO 5667-5:2017-10
1 E Smzak GdW/PL/PB-44 w. 7 2 2.01.2023 | - | niewyczuwainy l I 0]
Autoryzowal{a) Zéi¢ Aleksandra - Koordynator PAFCH
Prébka nr 2023/005211 Przewodnosé-pH Termin badar 7.02.2023 - 7.02.2023
Pobér prébki BIN-ISC 5667-5:2017-10 I
1| Przewodnosc elwt. w 25 st.C PN-EN 27888:1999 lusem [ 591 |12 | 2500 |
{kompensacja wpt. temp.urzadzeniem)
2| pH PN-EN IS0 10523:2012 j- [ 7.3 |+02 | 85-95]
Temperafura pomiaru przewodnosci el. wi.: 24,6 st C
Temperatura pomiaru pH: 24,5 st. C
Amurym Z6i¢ Aleksandra - Koordynator PAFCh
Probka nr 2023/005212 specjalny (fizykochemia) Termin badan 7.02.2023 - 10.02.2023
Pobor probki PN-1S0 5657-5:2017-10
1! MetnoSé NTU PN-EN IS0 7627-1:2016-09 NTY 0,26 |+-0,10 1,00
2| Barwa-| PN-EM IS0 7887:2012, Metoda C  |mg4 [Pt 6 |+/1
+ Ap1:2015-08
31 Jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002 mg/! <{,05 0,50
4 | Indeks KMnO4 - utlenialnosé PN-EN 150 8467:2001 g/l [O2] 2,1 1+-0.3 50
Wartos¢ pH w oznaczaniu barwy wody: 7,8 (temp. pomiary: 20,5 st. C)
Autoryzowal{a) Zofé Aleksandra - Koordynator PAFCH
|Prbka nr 2023/005213 Cyjanki (1) Termin badar 7.02.2023 - 8.02.2023
Poboér prébki PN-ISQ 5667-5:2017-10
1| Cyjanki Test Hach-Lange LCK 319 #) Mg/ | <0,03 | | 0,05 0
Autoryzowat{a) Zolt Aleksandra - Koordynater PAFCH

LABO40A QRP - Sprawozdanis Strona 1



Gdanskie Wodociggi S.A.

Wydziat Laboratorium
Sprawozdanie z badan nr 2023/000326  z dnia 21.02.2023
Lp.| Nazwa parametru | Metoda badawcza | J.m. Wynik badania| Niepewno$¢*) | NDZ **) [Uwagi |
Probka nr 2023/005214 Aniony - woda MP Termin badali 7.02.2023 - 8.02.2023
Pobdr probki PN-180 5667-8:2017-10
1| Fluorki. PN-EN IS0 mgh ] 0,23 {+-0,04 1,50 |
10304-1:2009+AC:2012
2 | Bromiany. PN-EN IS0 15061:2003 mg/ <0,003 0,010
3 Chlorki. PN-EN 1SO mg# 16,7 [+/-1,1 2500 ®
10304-1:2009+AC:2012
4| Azotyny. | eN-ENISO ma ] <0,003 | 0,100 |
10304-1:2009+A0:2012
5| Azotany. BN mgA i 1,02 }+- 0,11 50,00 ]
10304-1:2009+AC:2012
8| Siarczany. [ Preen 50 mg# | 541 ]+-38 2500 |
10304-1:2008+AC:2012
Agﬁtg ryzowal(a) Zawalici: Katarzyna - Keordymator PACH
\Prébka nr 2023/005215 WIWA (w) Termin hadan 7.02.2023 - 16.02.2023
Pobor probki |Priso se67 5201710
1| Fluoranien GAdW/PL/PE-18 w. 10 2 2.01.2023 |ng# <2
2 | Benzo(a)piren SAW/PL/PB-18 w. 102 2.01.2023 |ngd <2 10
3 | Benzo(b)fluoranten GAW/PLIPB-18 w. 10 2 2.01.2023 |ng# <2
4 | Benzo(ghi)perylen GAW/PLIPE-18 w. 10 2 2.01.2023 |ngd <2
5| Benzo(k)fluoranten GAW/PLIPB-18 w. 102 2.01.2023 |ng# <2
8 | Indeno (123-cd)piren GdW/PL/PR-18 w. 10 2 2.01.2023 |ng# <2
7| Suma WWA [bez flucrantenu i GAW/PLPB-18 w. 10 2 2.01.2023 |ng/t <2 100
benzo(a)pirenu]
Autaryzowatla) Zawalich Katarzyna - Koordynator PACH
Priobka nr 2023/005216 Pestycydy chioroorg. Termin badari 7.02.2023 - 13.02.2023
Pobor probki PN-ISO 5667-5:2017-10
1| Heksachlorobenzen GAW/PLIPE-19 w. 13 £ 2.01.2023 |ugd <0,005 0,100
2| alfa-HCH GAW/PL/PB-19 w. 13 7 2.01.2023 ug/ <0005 0,100
3| beta-HCH GAW/PL/PB-18 w. 13 22.01.2023 |ug/ <0,005 0,100
41 gamma-HCH {lindan) GAWIPL/PB-18 w. 13 £ 2.01.2023 |ugh <0,005 0,100 [
51 delta-HCH GAWIPL/PE-19 w. 132 2.01.2028 |ugh <0,005 3,100
& | Heptachlor GAWIRPLIPB-19 w. 132 2.01.2023 |ugA <(,005 0,030
7 | Epoksyd heptachioru GEWIPLIPB-19 w, 13 2 2.01.2023 |ugd <0,005 0,030
8| Endryna GAW/PLPB-18 w. 13 2 2.01 2023 fugd <0,005 0,100
9| Aldryna GAW/PLIPB-19 w. 1322.01.2023 [ugh <Q,005 0,030
10 | Dieldryna GAW/PLIPB-19 w. 132 2 01,2023 |ugh <0,005 0,030
11 | alfa-Endosulfan GOW/PLIPB-19 w. 13 2 2.01.2023 |ugd <0,005 0,100
12 | beta-Endosulfan GAW/PLIPB-19 w. 13 2 2.01.2023 |ug/ <0,005 0,100
13| p,p-DDD GCAW/PL/PB-18 w. 13 2 2.01.2028 |ugh <{,005 G,100
14| p.p-DDE GdW/PL/PE-19 w. 13 2 2.01 2023 {ugd <(,005 0,100
15| p,p-BDT GAW/PL/PB-18 w. 13 2 2.01.2023 |ugd <0,005 0,100
16 | p,p-DMDT (metoksychior) GAW/PLIPB-19 w. 13 2 2.01.2023 [ugd <0,005 0,100
17 | Izodryna GAW/PLIPE-19 w. 13 2 2.01.2023 |ugd <0.005 0,100
18 | Aldehyd endryny GAW/PLPB-19 w. 13 2 2.01.2023 |ugd <0,005 0,100
19 | Siarczan endosulfanu GAW/PLIPB-18 w, 13 7 2.01.2023 |ug# <{,005 (3,100
20 | Pentachlorobenzen GAWIPLIPB-1S w, 122 2.01.2023 |ugh <{3,005 0,100
21 | Trifluralina GAWPLIPB-19w. 1372.01.2023 |ugd <0,005 0,100
22 | Pendimetalina GAWIPLIPB-19 w. 132 2.01.2023 [ugh <0,005 0,100
Autorvzowal(a) Zawalich KaranzyE - Kaordynator PACH
Probka nr 2023/005217 Pestycydy fosforoorg. Termin badan 7.02.2023 - 14.02.2023
Pobor probki IPN—.'SO 5667-5:2017-10
1] Fenitrotion | GaWPLPE-18 w. 132 2.01.2023 |ug! [ <0,02 | 0,10 O
#)
2| Malation | GAWPLIPE-19 w, 137 2.07.2023 |ug/ i <0,02 | 0101 O
#
3| Chiorfenwinfos | GewPLIPB-19 w. 132 2.01.2023 fugh | <0,02 | 010] o
4 Mtogzowalga! Zawalich Katarzyna - Koordynator PA \Ch
Probka nr 2023/005218 Pestycydy suma Termin badan 7.02.2023 - 14.02.2023
Pobdr probki |Pn-1so se67-5:2017-70 !
1| Suma pestycydow | Z obliczen Jugn <0,02 | 0,50 |
Autoryzowalial Zawalich Ka!arzga ~ Koordynator PACH
Probka nr 2023/005219 Akrylo-Epi Termin badan 7.02.2023 - 20.02.2023
Pobor probki FN-1S0 5667-5:2017-10
11 Akryloamid GAW/PLPB-70w. 422.01.2023  |ug/ <0,05 0,10
2 | Epichlorohydryna SAW/PLIPB-71w. 422.01.2023  |ug/ <0,05 0,10
Auteryzowal(a) Zawalich Katarzyna - Keordymafor PACH
Sirona 2
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Gdanskie Wodociagi S.A.
Wydziat Laboratorium

Sprawozdanie z badan nr 2023/000326  z dnia 21.02.2023

(Lp.] Nazwa parametru | Metoda badawcza | J.m. [Wynik badania| Niepewno$¢®) | NDZ *) [Uwagi |
Prébka nr 2023/005220 Mikroczyszezenia MP Termin badarn 7.02.2023 ~ 8.02.2023
Pobdr probki PN-ISO 5667-5:2017-10
1 Chloroform (trichlorometan} PN-EN IS0 15680:2008 ugh <Q,5 30,0
2| Dibromochlorometan PN-EN IS0 15680:2008 ugh <0,1
3 | Bromodichlorometan PN-EN [SO 15880:2008 g/l <0,1 15,0
4 | Bromoform (tribromometan) PN-EN ISO 15630:2008 ugh <0,1
5| Suma THM (chloroform, Z obliczen ugh <0,5 100,0
bromadichiorometan, dibromochlorometan,
bromoform)
& | Czterochiorek wegla PN-EN IS0 15680:2008 ugh <0,05 200 X
7| 1,2-dichloroetan PR-EN IS0 15680:2008 ugA <0,1 3,0
8 | Trichloroeten PN-EN 1SO 15680:2008 ugd <01
g1 Tetrachioroeten PN-EN ISC 15660:2008 ugh <0.1
16 | Trichloroeten i terachloroeten (suma) Z obliczen ug/! <0,1 10,0
11| Benzen PN-EN IS0 15680:2008 ugh <0,1 1,0
12 | Chlorek winyiu PN-EN ISO 15680:2008 ugdl <0,1 0.5
Auenwnzmig&ﬁrzyna - Koordynator PACH
Probka hr 2023/005221 Fe-in (ICP-QES} Termin badan 7.02.2023 - 8.02.2023
Pobdr probki PN-ISO 5667-5:2017-10 [x]
1} Mangan. PN-EN IS0 11885:2008 ugd <5 50
2| Zelazo. - - o PAERISO 11885:2008 ugt : : <10+ o e s - 200} --[X)
Autoryzowal{a) Irzabek Elzbieta - Starszy asystent PA
Prébka nr 2023/005222 Twardosé ICP Termin badan 7.02.2023 - 8.02.2023
Pobor probki PN-IS0 5667-5:2017-10
4| Wapn. PN-EN IS0 11885:2008 mght 104 [+ 17
5| Magnez. PN-EN 150 11885:2008 ma# 10,0 41186
6 | Twardosé ogolna. PN-EN 150 11885:2009 mgh [CaCO3] 301 |+/-42
Automewa!(a) Irzabek Eizbieta - Starszy asystent PAM
Prébka nr 2023/005223 specjalny (metale) Tenmin badar 7.02.2023 - 17.02.2023
Pobor prébki PN-ISO §667-5:2017-10 |
2 | Kadm PN-EN ISO 15586:2005 mg# <(,0003 0,0050
3{ Otow PN-EN 180 15586:2005 g/ <(,002 0,010
4| Chrom PN-EN IS0 15586:2005 g/ <0,0004 0,0500
5| Nikiel PN-EN ISO 15586:2005 mgh <0,003 0,020
7 | Arsen PN-EM IS0 15586:2005 mo <(,003 0,010 ™=
8| Selen PN-ISO 9965:2001 oA <0,003 0,010
g! Sod. PN-EN IS0 11885:2008 mori 7.0 1+-1,1
11| Antymon GAW/PLIPB-17 w. 522012023 |mgh <0),001 8,005
12 | Miedz. PN-EN IS0 11886:2009 mg/ <6,005
13 | Bor. PN-EN IS0 11885:2009 g/l <(},05 1,00
14 | Aluminium. PN-EN IS0 11885:2009 ma/! 0,014 [+/- 0,005 0,200]
15 | Rteé PN-EN SO 12846:2012 z wyt. p. & Imos <0,0005 00,0010

Autoryzowal(a) irzabek Elzbiela - Starszy asysient PAM
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Gdanskie Wodociagi S.A.
Whydziat Laboratorium

Sprawozdanie z badan nr 2023/000326  z dnia 21.02.2023

Nazwa parametru Metoda badawcza | J.m. ___ Wynik badania] Niepewno&¢*) | NDZ **) [Uwagi

*) Badania fizyko-chemiczne - niepewno$é rozszerzona (k=2; przy 95% prawdopodobieristwie); obejmuje postepowanie z probkg od momentu

poboru a# do uzyskania wyniku badania wowczas, gdy probka byfa pobierana przez pracownika Laboratorium lub tyfko postepowanie z probka

w Laboratorium, gdy prébka byla dostarczona przez Zleceniodawce.
Badania mikroblologiczne - niepewnosc rozszerzona o wspdiczynnik rozszerzenia k=2 przy P=95%, oparta na niepewnosci standardowej zfozonej
oszacowanef zgodnie z PN-EN IS0 19036:2020-04, wyrazona jako przedziat ufnosci. Nie obejmuje etapu pobierania probek.
n) norma wycofana z Katalogu Norm PKN {bez zastapienia lub zastapiona kolejnym wydaniem / stosowana do momentu wdrozenia i aktuafizacji zakresu
akredytacji}.

") NDZ - dopuszezaina warto$¢ parametryczna zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi okreslonymi w nizej wymienionych przepisach.

Rezuitaty poprzedzone znakiem '<'/ >’ oznaczajg uzyskanie wyniku poza dalnym / gomym zakresem pomiarowym metody,
gdzie podana wartosé to doina granica oznaczonosci / gérma granica zakresu pomiarowego metody.

#) - badanie nieakredyfowane objete systemem

Laboratorium zgodnie z Ustawg o zbiorowym zacpatrzeniu w wode | zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (Dz.U. 2007 nr 72 poz. 747 tj. z pdin. zm.)
moze wykonywac badania wody przeznaczonej do spozZycia przez ludzi,

Decyzja PPIS zatwierdzajgca system zarzgdzania - SZNS.9022.20.1.2023.JT.1 z dnia 2.02.2023 r.

Badania wody do spozycia wykenywane sa metodami zgodnymi z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 w sprawie jakosci
wody pizeznaczonef do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 tf. z péZn. zm.)

Oswiadczenie;
- Wyniki badania odnosza sie wylacznie do badanej probki.

- Laboratorium ponosi odpowiedziaino$¢ za wyniki badar facznie z etapem pobierania prébek.

- Bez pisemnef zgody laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w cafosci.
- Klient ma prawo do skladania skargi na dziatainosé laboratoryjng.

tgczna ilosé stron sprawozdania - 4
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Kierownik WZ@&}U Laboratorium
i !E L
v £
Rawa-Adkonis Magdalena

Rozdzielnik: Zieceniodawca; afa
Koniec sprawozdania
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