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Starogard Gdanski, dnia 31.07.2023

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W STAROGARDZIE GDANSKIM
HK.9022.1.2023.AP.189

Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
podawanej z urzadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wode¢ Starogard Gdanski
za okres 1 stycznia do 31 czerwca 2023 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 0 Parstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 338), art. 12 ust.] ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (tj. Dz. U
z 2023 r. poz. 537 ze zm.), §21 i § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 .
w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1. poz. 2294 ze zm.),
po przeanalizowaniu nizej wymienionych sprawozdan z badan prébek wody:

numer data stwierdzone
sprawozdania poboru przekroczenia
z badan prébki probki miejsce poboru prébki wody zakres badan .
wody wody nazwa warto$é
parametru
Publiczna Szkota Podstawowa nr 3
30N/2023/LBS ul. Wybickiego
2023-01-17 Starogard Gdaiski Grupa A brak B
pkt zgodnosci
Hydrofornia Centralna
. ul. Zwirki i Wigury )
247/2023/LBS | 2023-01-20 Starogard Gdafiski Grupa A brak
pkt zgodnosci
Stacja Uzdatniania Wody ,,Wierzyca”
912/2023/LBS | 2023-02-14 ul. Jagielty Grupa A brak :

Starogard Gdanski - punkt kontroli
wody podawanej do sieci

Stacja Uzdatniania Wody ,,Potudnie”
2023/000326 2023-02-07 ul. Lubichowska 128 Grupa B brak -
Starogard Gdanski - punkt kontroli

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
83-200 Starogard Gdanski, ul. Kanatowa 5
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wody podawanej do sieci

Stacja Uzdatniania Wody ,,Potudnie”
SCR/1/382/2023/ ul. Lubichowska 128
RT 2023-02-21 | g4ar0gard Gdariski - punkt kontroli

wody podawanej do sieci

Z22Rn brak -

PWiK Star-Wik Sp. z 0.0. ul.
Lubichowska 128 Grupa A
Starogard Gdanski

pkt zgodnosci

1482/2023/LBS | 2023-03-14 brak .

Hydrofornia Osiedlowa Lapiszewo
ul. Skarszewska

Starogard Gdanski Grupa A brak

pkt zgodnosci

1492/2023/LBS | 2023-03-14

Oczyszczalnia $ciekéw
ul. Droga Owidzka 21
Starogard Gdanski
pkt zgodnosci

1962/2023/LBS  |2023-04-04 Grupa A brak

Publiczna Szkola Podstawowa nr 1
338A/521/23; ul. Zblewska 18
33gN/s213 | 2023-04-03 Starogard Gdafiski

pkt zgodnosci

Grupa B brak -

Hydrofornia Centralna
ul. Zwirki i Wigury
Starogard Gdanski

pkt zgodnosci

3322/2023/LBS  |2023-05-09 Grupa A brak -

PWIiK Star-Wik Sp. z o.0. ul.
Lubichowska 128
Starogard Gdanski

pkt zgodnosci

3332/2023/LBS |2023-05-09 Grupa A brak -

Specjalny O$rodek Szkolno-
192N/2023/LBS [2023-06-13 Wychowawczy ul. Chojnicka 70 Grupa A brak -
Starogard Gdanski

Stacja Uzdatniania Wody ,,Wierzyca”
ul. Jagielly
Starogard Gdanski - punkt kontroli
wody podawanej do sieci

4492/2023/LBS |2023-06-13 Grupa A brak -

Stacja Uzdatniania Wody ,,Potudnie”
ul. Lubichowska 128
Starogard Gdanski - punkt kontroli
wody podawanej do sieci

4502/2023/LBS |2023-06-13 Grupa A brak -

Parametry grupy A, zakres badafi - metno$¢, barwa, pH, przewodnos¢ elektryczna wiasciwa, zapach, smak, bakterie
grupy coli, Escherichia coli, og6lna liczba mikroorganizméw w 22+2°C;enterokoki

Parametry grupy B, zakres badan - bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogélna liczba mikroorganizméw
w temperaturze 22°C, zapach, smak, przewodno$¢ elektryczna, pH, barwa, metnosc, jon amonowy, utlenialnosc¢,
twardo$¢ ogélna, magnez, waph, cyjanki, azotany, azotyny, chlorki, siarczany, fluorki, bromiany, pestycydy, suma
pestycydéw, benzo(a)piren, suma WWA, X THM, 1,2-dichloroetan, trichloroeten, tetrachloroeten, X trichloroeten i
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terachloreten, chloroform, dibromochlorometan, bromodichlorometan, bromoform, benzen, chlorek winylu, mangan,
zelazo, aluminium, antymon, arsen, bor, chrom, kadm, miedZ, nikiel, otéw, rte¢, selen, s6d, epichlorohydryna,
akryloamid

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdanskim stwierdza
przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
z urzadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wode¢ Starogard Gdanski

w okresie od 1 stycznia do 31 czerwca 2023 roku.

UZASADNIENIE

Jako$¢ wody z urzadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wode Starogard Gdanski
monitorowana jest w stalych punktach czerpalnych stanowigcych punkty zgodnosci stuzace
do oceny jakosci wody dostarczanej odbiorcom z urzgdzenia zbiorowego zaopatrzenia w wode
Starogard Gdanski zlokalizowanych w budynkach: Oczyszczalni $ciekéw przy ul. Owidzkiej
21;Specjalistyczny Osrodek Szkolno — Wychowawczy przy ul. Chojnickiej 70; Publicznej Szkole
Podstawowa nr 3 przy ul. Wybickiego 17; PWiK Star-Wik Sp. z 0.0. ul. Lubichowska 128;
Hydrofornia Centralna przy ul. Zwirki i Wigury bez nr; Hydrofornia Osiedlowa Lapiszewo przy
ul. Skarszewskiej bez nr; oraz dodatkowo w stacjach uzdatniania wody w miejscach
pozwalajacych na ocene skutecznosci procesu uzdatniania (punkcie kontroli wody podawanej do
sieci wodociggowej) - ujgcie Poludnie przy ul. Lubichowskiej 128; ujecie Wierzyca przy
ul. Jagietty bez nr.

W ramach prowadzonego monitoringu jakosci wody w okresie od 1 stycznia do 31
czerwca 2023 roku nie stwierdzono przekroczen — wartosci parametrycznych badanych
wskaznikow jakosci wody.

Probki zostaly zbadane przez Laboratorium Powiatowej Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej w Starogardzie Gdanskim, Laboratorium Badan Wody Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno — Epidemiologicznej w Gdansku oraz przez Laboratorium Centralne — Gdanskie
Wodociagi S.A. w Gdansku.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdanskim na podstawie
sprawozdan z badan probek wody wykonanych z urzedu przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdanskim oraz w ramach wewng¢trznej kontroli jakosci
wody prowadzonej przez Przedsigbiorstwo Wodociggéow i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o.o.
stwierdzil, ze w okresie od 1 stycznia do 31 czerwca 2023 roku w zakresie badanych parametréw
woda spelniata wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1989)
w punktach zgodnosci i z tego wzgledu ocenit ja jako przydatng do spozycia przez ludzi.

Wedtug danych pozyskanych od producenta, w wode przeznaczong do spozycia przez
ludzi dostarczang z powyzszego urzadzenia wodociggowego zaopatrywani sg mieszkancy
miejscowosci: Starogard Gdanski, Nowa Wie§ Rzeczna oraz cze$ciowo/awaryjnie Janowo,
Kolincz, Owidz, Kokoszkowy, Koteze, Rokocin, Okole — ok. 43569 osob, a wielko$¢ produkceji
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wyniosta 4885 m®/dobe.
W okresie od 1 stycznia do 31 czerwca 2023 roku nie zgloszono reakcji niepozadanych

zwigzanych ze spozyciem tej wody.

p-0. Pafistwowego Powiaio,
Inspektora Sanjtarnego

Otrzymuje ( za potwierdzeniem odbioru):
1. Prezydent Miasta Starogard Gdanski
ul. Gdanska 6, 83-200 Starogard Gdanski
®. Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji STAR-WIK sp. z 0.0.
ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdanski
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