Gdanskie Wodociagi S.A.; Wydziat Laboratorium
ut. Walowa 46; 80-858 Gdarnsk
(0-58) 301 30 21 wew, 423

Gdanskie Wodociagi S.A.
ul. Walowa 46; 80-858 Gdansk

Sprawozdanie z badan nr 2023/002515 z dnia 29.09.2023

Probka og. nr 2023/008721 2623009182 i
Obiekt badany woda podawana do sieci - ¥
Purkt pebore  Zlecenia Klient STAR WIK Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z o.0.

Hydrofornia Centralna - Starogard Gdanski ul. Zwirki i ul. Lubichowska 128

Wigury
Probobiorcz  Laboratorium - Tomaszewicz J. ) 83-200 Starogard Gdanski
Data poboru  72.09.2023 Data dostarczenia 12.09.2023 :

Stan probki dobry

Zlgcanie nr 2023/00248 zdnia 3.02, 2023 i :
zlecenie 1.dz.02312/01/2023 . il

Sprawczdanie zawiera wyniki badan akredytowanych {zakres akredytacji Nr AB 216) - oznakow FEIAL yt'bwanych - oznakowane
[Lp.! Nazwa parametru | Metoda badawcza | J.m. [Wynik badania; Niepewno$c™) ~ NDZ ) Uwag:
\Propka ne 2023/028554 Bakteriologia 1MP(1) Termin badar 12.09.2023 - 15.00.2023 )
Pobér probki [PN-EN IS 184562007 7wyt ! &
p4442 445 4485 | i

| Ogolna liczba mikroorganizméw w 22+/-2 | PN-EN 1SO 2222004 ik 7ol I Bi«5:42>

deg C po 72h

2| Bakterie grupy coli PN-EN IS0 9308-1°2074 itk 150 mi | ol i 0. &

) Z4A12617-04
3| Escherichia cofl | PN-EN 150 8308-1 2014 tk £100 mi [ 0 LI
‘ S12+A1.2017-08 o, 2
4 Enterokoki (pacicrkowce katowe) | PN-EN IS0 7899-2 2004 i1k F1G0 mt | 0] 0 =
Auteryzowai(a} Chyb Katarzyna - Keordynaror PAB
robka nr 2023/028558 Zapach na zimno Termin badar) 12.05.2023 - 12.08.2023
Pobor prébki |Pr-1s0 5867-5:2017-10 =

1| Zapach | cdwiPLPe-44w 722012022 |- | niewyczuwainy ! ] g W
; Mtommwm Joannwmnf PAFCH
\erabia nr 2023/028556 Smak Termin badart 12.09.2023 - 14.09.2023 o
: Pobér probki |Pn-180 s667-5:2017-10 | e
i_ 1! Smak | GewipLpB4s w. 722012003 |- |_niewyczuwalny ; § o, m
Avtoryzawatia) Szpat Joanna - M, Asysiont PAFCE )
[Prbia ne 2023/028557 Przewodnoesc-pH Termip badari 12.08.2023 - 12.09.2022 .

Pobdr probhi lenciso sesr-s.2017.10 | =
1| Przewodnogé alwl w25 st.C PN-EN 27855.1029 lusiem | 568 |+r21 [ 2500 =
{rompensacia wpl. tfemp.urzadzeniem)

21 pH PR-EN 1SC 10573.2012 B f 7.5 1402 [ 65-95° [E
{Temperatura pomiaru przewodnosci el. wi- 22,0 5% C ’
iTemperatura pomiary pH: 22,0 st. C
: Autcryzowalia) 262 Afeksandra - Koordynater PAFCH
Frobia nr 2023/028558 Specjainy (fizykochemia) Terrnin badari 12.09.2023 - 14.09,2023 - )

Pobor probki [PN-ISO 5867-5:2017-10 | Y

1| Metnose NTU Uen-EN 150 7027-12015-09 NTU ! 0,21 I+-0.07 : 100, o

2| Barwa-) [ PN-EN 150 T857-2012. Matoda G Jmgd 177] [ DX | 7

} + Ap1 201 5-08
3 Jon amonowy | PN-LSO 7150-1:26102 g 6,06 [+i.0.01 g o801 )
4 Indeks KMnO4 - utienialnogé | en-En 150 8457 2001 mgd f02] 1.8 {r.03 ! 500

Warfosc pH w ozniaczaniy barwy wody: 7,8 (temp. pomiaru: 21,3 st. C)
[ Autoryrowalla) zg!_c Aleksandra - Koordynaior PAFCH

Probka nr 2023/028559 Cyianki (1) Termin badarn 12,09.2023 - 13.09.2623

. PobOr probki |Prvi50 58875201770 ] i
i Cyjank [ Test Magh-Lange Lok 315 8 [mgn | <0,03 | i o
[ Muteryzowal(n) 246 Aloksandta - Koordynator PAEGH o

'



Gdangkie Wodociagi S A,
\Wydziat Laboratorium

Sprawozdanie z badan nr 2023/002515

z dnia 29.05.2023

ILp.| Nazwa parametru | Metoda badawcza__| J.m. [Wynik badania| Niepewnosé™) | NDZ ™) [Uwagi |
Probka nr 2023/028560 Aniony - woda MP Termin badas 12.04.2023 - 12.09.2623
Pobdr probki PN-ISO 5667-8°2017-10
11 Fluorki. PN-EN 150 mgh | 0.28 |+-0.05 l 1,501
10304-1:2008+AC 2012
2| Bromiany. PH-EN IS 15067:2003 mgh <0,003 2,012
3| Chiorki. PN-EN IS0 g 13,85+ 13 2500
§ 10504-1 2009+AC 2042
4 4| Azotyny. | PN-EN 150 mg/ ! 0.016 [+- 0.002 | 0,100 .
: 10304-1:2009+AC 2012
- 5| Azotany. [Pn-en iso g 1 180 j+-0.16 T TTE000 ]
10304-1.2006+AC 2612 -
" &1 Siarczany. | Pn-EN IS0 mga [ 452 [+-38 [ 25001
103041 2009+AC 2012 :
Aumwzowaﬂmich Katarzyna - Koardynator PAGH
Prébka ne 2023/028561 WWA (w) Termin badan 12.09,2023 - 21.09.2023
[ Pobgr probii PA-ISC 5667-52017-10 ) !
11 Fluoranten GAVWPLPS-18 w 102 2.01.2023 ing# <g
2. Benzo(@)piren GAWIPLPE-18 w 1022012023 |ngd <2 10, 8B
3| Benzo(mfluoranten GAW/PLPB-18 w 1022012023 |ngs <2
|4 Benzo(ghiperylen GAWIPLIPE-18 w102 2 01 2023 |nod <2 o
. 5! Benzo(k)fluoranten GAW/PL/PB-18 w. 102 2.01.2023 [ng# <2 !
i & Indeng (123-cd)piren GOWIPLIPE-18 w. 10 2 2 01,2023 |ngd <2 .
i 7 Suma WWA [bez fluorantemu { | GowIPLPE- T8 w 10 22.01.2023 |ngd <2 100 :
" penzolajpireny] - :
Amoxowai(al Zawalich Katarzyna - Koordynater PACH
Provka ne 2023/028562 Pestycydy chioroorg. Termin badan 12.09.2023 - 20.09.2023 n
" T Pobér probki BN-ISC B6E7-5:2017-10 &
1| Heksachiorobenzen GAWIPL/PB-19 w. 1322.01.2023 fug/ <{.005 0,100,
2§ alfa-HCH GENPLES-19 w 132201 2023 fugd {0,005 0,100
3! beta-HCH GUWIPLPB-19 w. 132 2012023 [ugd <0.008 0100 & :
4| gamma-HCH (lindan) GAWIPLIFE-19 w_ 132 2.01 2023 |ugh <Q.005 0,100
51 defta-HCH GAW/PL/IPE-18 w, 13 2 2.01 2023 |ug/ <0005 0,100 | ik
& | Heptachlor GEVWIPL/PE-19w 33 22012023 lugd <0005 0.630
7 | Epoksyd heptachlory GAW/PLIPB-18 w 1222012023 lugt <(0,005 0,030
8| Endryna COW/PLIPE-18 w 1322.01.2023 lug/ <0.005 0,100 ! !
¢! Aldryna GAW/PLEE-18w 1322052025 jugd <0005 0,030
10 . Dieldryna GAW/PLIPE-18 w, 1322.01.2023 |ugh <0,005 0.03ci @E
11 | alfa-Endosulfan GUWPUPE-18w 132201 2023 |ug/ <0,005 0100 B
12 | bela-Endosulfan GAWIFLIPE-18 w 132201 2023 |ugs <{,005 G.100 -
12| p,p-DDD | GAW/PLPB-18 w 132235 2023 lugh <(,005 0.100 ;
14 | p,p-DDE GUWIPL/PB-19w 1372072023 |ugd <0005 6,100 E:
15| p,p-00T GOW/PLIPB-18w 1322 01.2023 lugn <0.005 0100
5,p-DMDT (metaksychior) GOWPLIPE-19 v 1322.01.2023 lugs <(,005 (0,100 :
17| lzodryna GOWIPL/PE-15 w, 13 2 2.01 2023 |ugh <0, 005 0,100
18 : Aldehyd endryny GOW/PLIPB-19 w. 132 2.01.2023 lugd <Q,005 0,100 K
19 Siarczan endosulfanu GoWPLIPE-1G w 132 2 31,2023 tugh <(,005 0100 & -
25 Pentachlorcbenzen CEWIPLPB-19 w 1322012023 |ug? <0,005 0100] ® -
i 21 Trifluralina GAW/PLIPE-19w 132201 2092 legr <0005 G100 @ .
i 22| Pendimetalina GUW/PLPE-18w 132 2.01 2023 |egh <0.008 0100
Auteryiowals) Zawalich Katarzyna - Koordynaler PACH
Probka nr 2023/028563 Pestycydy fosforoorg. Termin badan 12.09.2023 - 21.08.2023
Pobdr probki PA-1S0 5667-§:2017-1G i ES)
11 Fenitrotion GAW/PLIPE-18w 132207 2023 |ugd i <0,02 1 : 2,107 O
#
2| Maiation | cawmpLpeigw 13 2201 2023 uas i <(,02 | i g,10] @
#
3| Chiorfenwinfos | Gawmira1e w 132201 2022 [uge I <0.02 | I ciol o
#
; : Autaryrowatia; Zewalich Katarryna - Koordynatar PACR
“Probka nr 2023/028564 Pestycydy suma Termin badas 12.09.2023 - 21.99.2023 i
Pobor probki PN-1SC 5657-8:2017-10 [ 5
1{ Suma pestycydéw Z abliczed |ugn | <0,02 | 050 ® i
futeryzowalia) Zawalich Kazarzyra ; Koaedynator PACh i
Prabka ne_2023/628565 Akrylo-£pi Termin badar 12.09.2023 - 25.09.2622
Pobdr probki |Pr-150 s687-5.2017-30 ! [
i1 Akryloamid [ GAWIPLIPE-TO w. 4 2201 2023 lugh <0.05 040 ®
; _.2_ Epichiorohydryna | Gaw/PLUPB-7T1w 422012023 |ugh <0 05 0.40] =

- Sprawcidame

Autoryzowatia) Zawelich Katarzyna - Koordynator FAChH

Strong 2



Gdanskie Woedociagi S.A.
Wydziat Laboratorium

Sprawozdanie z badan nr 2023/002515  z dnia 29.09.2023

iLp. | Nazwa parametru | Metoda badawcza | J.m. \Wynik badania| Niepewnosc®) | NDZ ™) [Uwagi
Probia nr 2023/028566 Mikroczyszozenia MP Ternin badan 12,09.2023 - 14.09.2023 :
Pobor probki PN-ISO 5667.5:2617-10 i =
1 | Chioroform (irichlcrometan) PA-EN 150 15665:2008 wgd <05 300; &
2 | Dibremachiorometan PN-EN IS0 136502008 ugh <01 ‘
3| Bromedichlorometan BN-EN IS0 15680.2008 g <C.1 150, &
4 i Bromoform (tribromometan PN-EN 150 156802008 ugh <01 &
5| Suma THM (chioroform. Z obliczen ugh <05 ; 0se =
bromodichlorometan, dibromochlorometan,
sromoform)
. Czterochlorek wegla PN-EN ISO 15680 2008 ugA <0.05 :
| 1.2-dichloroetan PN-EN IS0 156802008 ugA <0.1 :
| Trichloreeten PH-EN IS0 1558012008 ugh <0.1
Tetrachiorogten BN-EN ISC 15580:2008 ugh <01 »
. Trichlorpeten i terachicroeten (suma) Z obliczed gt <Q,1 )
; : Benzen PN-EN IS0 158802008 vg# <0,1
i 12 : Chiorek winylu PN-EN IS0 15680:2008 g <01 B

Avtoryrowalia} Zawalich Ketarzyna - Kuorq_‘ynarur PACH

::;Prdbka nr 20237028567 Fe-Mn (ICP-OES) Termin badan 12.08.2023 - 18.49.2023

Pobdr probki |ow-150 sea7.5.7017-10 ; o
11 Mangan. | BN-EN IS0 11685:200% uga <5 50 &
2. Zelazo, [ Pregt 190 118852008 vgl <10 200 @
Autoryzowalla) irgabek Efzbieta « Koordynator PAM
Probka nr_2023/028568 Twardosg JCP Termin badan 12.09.2023 - 14.09.2023 o
i Fobdr probki |Pr-1s0 sesr-5.2017-10 i @
§ 4 Wapn, | PN-EN IS0 118852009 mg] i 98 i+/- 16 | =\
5| Magnez. PH-EN IS0 118852009 mg/! 102 [+-18 2
6 Twardosc ogdina. PN-EM IS0 11885 200¢ mg [C2C03; 288 i+/- 40 =}
Amary)zﬂgwai{a) irzabek Eflbints - Koorgynator PAM
7dbka nr 2023/028569 specjalny (metaig} Termin baden 12.09.2023 - 28.09.2022
BPobdr probki PIN-ISO 5667-5.2017-10 i
2| Kadm PN-EN 150 15586:2008 mod <0,0003 | | 0.0050°
3: QOlow PN-EN 150 15586.2005 mgh <0002 0.010:
4i Chrom PN-EN (80 15586:2005 mgAt <0,0004 0.0500
: Nikiel PN-EN 50 155862008 g <0003 0020
7 Arsen PN-EN IS0 155862005 g <0,003 0.010 !
;8 Selen PN-ISO 9965 2001 g <{3,001 0.010
i 9! Sod. PN-EN IS0 11885 2009 mgs 6.8 1+i-1.0 ‘
. 111 Antyman GEWIPLIPB-1T w 52201.2023  |mga <0.081 0.008
| 127 Misdz, PH-EN IS0 118852000 mos <0005
*aaj Bor. ON-EN 180 11885 200 gl <008 160
; PN-EN IS0 118852009 mgr 0,011 [+ 0004 0.20G !
PN-EN [50 12846 2012 2 vyl & 6 imgi <0.0005 | 00010

Awteryzawatia) irrakek Eizbivla » Kooraynator PAM

FE - Bgrawazdanio




Gdanskie Wodociagi $.A.
Wydziat Laboratorium

Sprawozdanie z badan nr 2023/002515 z dnia 29.09.2023

_ Nazwa parametru Metoda badawcza | Jm MVynik badania] Niepswnose™) | NDZ ) (Uwagl

B e i P i

*) Badania fizyko-chemiczne - niepewnosc rozszerzona (k=2: przy $5% prawdopodobiersiwie); obejmuje postepowanie z probkg od momeniu

poboru az do uzyskanie wyniku hadania wowezas, gdy probka byla pobierana prrez pracownika Laboraforium lub fyiko postepowanie z probka

w Lahoratoriven, gdy probka byla dostarczona przez Zleceniodawce.
Badania mikrobiclogiczne - niepewnosé rozszerzona o wspdfczynnik rozszerzenia k=2 przy P=05%, oparta na niepewnoéci standardowef zlozonef
oszacowanej zgodnie z PN-EN IS0 19036:2020-04, wyraZona jako przedzial ufriosci. Nie obejmuje stapu pobierania prébek.
n) norma wycofana z Katalogu Norm PKN (bez zastapienia lub zastapiona kolejnym wydaniem / stosowana do momentu wadrozenia | aktualizacji zakresu
akredyvtacii).

**| NDZ - dopuszczaina wartodd parametryczna zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi okredlonymi w nizej wymienionych przepisach.

Rezultaly poprzedzone znakiem '<'/ *>' oznaczajg uzyskanie wyniku poza dolnym / gémym zakresem pormiarowyrn metody,
gdizie podana wartosd to doina granica oznaczono$ci / goérna granica zakresu pomiarowego metody.

#; - badare nieakredytowane objefe systemem

Laboratorium zgodnie ¢ Ustawa o zbiorowymn zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odorowadzanit $ciekdw (Dz U 2001 nr 72 poz. 747 L) ¥ pdin m )
moze wykonywad badania wody przeznaczonef U0 spozycia przez ludzi.

Decyza PPIS zatwierdzajaca system zarzadzania - SZNS.9022.20.1.2023.4T.1 z dnja 2.02.2023 1.

Badania wody do spo?ycia wykonywane sg metodami zgodnymi z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2077 w sprawie jakosc
wody przeznaczonef do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz, 2284 £). z p&in. zm.)

Oswiadczenie: :
- Wyniki badania odnoszg sig wyfgeznie do badanej probki.
- Laboratorium ponosi adpowiedzialnoic za wyniki badan facznie z etapem pobierania probek.
- Bez pisermnne) zgody Jaboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak lylko w cafosdci.
- Klient ma prawo do skiadania skargi na dziafaino§é laboratorying.
taczna Hos¢ stron sprawozdania « 4
Kiercwnik &{Vydz}aéu Laboratorium

H

(W
L
Rawa-Adkonis Magdalens
Rozdzielnik: Zleceniogdawea; ala
Koniec sprawpzdania

DLdLA LPP . Boranoztane



